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DETALHE — CALHA DE
AGUAS PLUVIAIS
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TUBO DE VENTILAGAO

400x200 (MINIMO) /

AMPLIAGAO PVC 2100x150

TUBO PVC ¢100

=

NOTAS

1. A TUBULAGAO NAO FICARA SOLIDARIA A ESTRUTURA DO PREDIO.

NAS INSTALAGOES APARENTES FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS LISAS.
A VEDAGAO DOS TUBOS SERA FEITA COM ANEL DE BORRACHA OU ADESIVO.
NOS TUBOS DE QUEDA VEDAR APENAS COM ANEL DE BORRACHA.

o & e

TUBOS COM DIAMETRO ATE 75mm TERAO INCLINAGAO MINIMA DE 2%.

6. TUBOS COM DIAMETRO ACIMA DE 75mm TERAO INCLINAGAO MINIMA DE 1%.

7. A TUBULAGAO ENTERRADA TERA RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30m.

8. OBSERVAR AS ORIENTAGOES E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

LEGENDA

REDE DE ESGOTO SANITARIO EM PVC.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM PVC.

TUBULAGAO DE VENTILAGAO EM PVC.

CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA DE ESGOTO EM ALVENARIA.

|:| CAIXA DE AREIAS EXTERNA EM ALVENARIA.

CAIXA DE GORDURAS EXTERNA EM ALVENARIA.

% RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO 'ABACAXI.

INDICAGAO DE COLUNA DA PRUMADA VERTICAL.
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O
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CAIXA DE GORDURAS EXTERNA EM ALVENARIA.

INDICAGAO DE COLUNA DA PRUMADA VERTICAL.

CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA.
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