PLANTA BAIXA TERREO NOTAS

|NTERNAQAO A 1. A TUBULAGAO NAO FICARA SOLIDARIA A ESTRUTURA DO PREDIO.
ESCALA 1/75 NAS INSTALAGOES APARENTES FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS LISAS.

USAR LUVAS APROPRIADAS PARA EMENDA DOS TUBOS.

Sl N

REGISTROS E PEGAS DO BARRILETE TERAO SUPORTES INDEPENDENTES DA TUBULAGAO.
5. AS BRAGADEIRAS PERMITIRAO O MOVIMENTO LONGITUDINAL DOS TUBOS.

6. OBSERVAR AS ORIENTAGOES E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS DO MEMORIAL DESCRITIVO.
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NOTAS

1. A TUBULAGAO NAO FICARA SOLIDARIA A ESTRUTURA DO PREDIO.

NAS INSTALAGOES APARENTES FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS LISAS.
USAR LUVAS APROPRIADAS PARA EMENDA DOS TUBOS.

Sl N

REGISTROS E PEGAS DO BARRILETE TERAO SUPORTES INDEPENDENTES DA TUBULAGAO.

5. AS BRAGADEIRAS PERMITIRAO O MOVIMENTO LONGITUDINAL DOS TUBOS.

6. O TERMOSTATO DE RECIRCULAGAO DEVE LIGAR COM 40°C E DESLIGAR COM 50°C.

7. NOMENCLATURA: "AF"=AGUA FRIA, "AQ"=AGUA QUENTE, "RET"=RETORNO DE AGUA
QUENTE.

I e i e A e A e e 8. OBSERVAR AS ORIENTAGOES E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS DO MEMORIAL DESCRITIVO.
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